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Provincia di Bergamo

1 5 FEB. 2011
. N

Tit. .....•£. CI. ...<£.Fase,

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
24049 VERDELLINQ

SPETT.LE UNIACQUE SPA
VIA MALPAGA 22
24050 GHISALBA

OGGETTO: invio esiti campionamenti di acque destinate al consumo umano

Si trasmette in allegato copia degli esiti dei campionamenti eseguiti presso i
punti rete del Vostro Comune in data 03-02-11 personale ASL. della Provincia di
Bergamo.

L'acqua, per i parametri ricercati risulta conforme ai limiti previsti dal D.L.vo 31/01

Distinti saluti

II Dirigente Medico
i \. Massimo Giannetta

/L~*_ .^^

Responsabile dell'istruttoria : Cattaneo p.i. Lorenzo - Tei 0352270561



D Regione DIPARTIMENTO DI P IEVENZICNE MEDICO
Lombardia

.«i «tì LABORATORIO DI SANITÀ PUBBLICA
Sistema Gestione Qualità UNI CEI EN (SO/IEC 17025

Azienda certificata Laboratorio riconosciuto da ISS ORL NR 0074
UNI EN ISO 9001 Responsabile: Dr.ssa Daniela Mendogni

Bergamo - Via Borgo Palazzo, 130 - tei. 035/2270.658-660 fax; 035/2270.661

RAPPORTO DI PROVA 11 LA00263 del 05/02/2011

Committente: Ufficio di Sanità Pubblica - Bergamo

Matrice/descrizione campione: acqua destinata al consumo umano

Data dì acccttazione: 03/02/2011

Responsabile del prelievo: Altri Operatore: Cattaneo Lorenzo Ufficio di: Bergamo

Verbale di campionamento n": 1/C effettuato in data 03/02/2011

Luogo di campionamento: RE016232XU0001 - Verdellino - Municipio

Comune VERDELLINO provincia di BERGAMO

PROVE CHIMICHE

Nome prova Risultato Unità di misura
Metodo

*Cloro attivo libero 0.12 mg/l
APATIRSA 4080 (ISS. BHD. 033 revOO) - Metodo cotorìmetrico alta
N, N-dietil-p-fenilendiammina (DPD)

* Ammonio < 0.2 mg/l
APA T IRSA 4030/A2 - Metodo spettrofotometrico con reattivo di
Nessler

* Cloruri 8 mg/l
APAT IRSA 4020 (ISS.CBB.037 revOO) • Cromatografia ionica

* Nitrati (come NO3) 18 mg/l
APATIRSA 4020 (ISS.CBB.037 revOO) - Cromatografia ionica

* Nitriti (come NO2) < 0.05 mg/l
APATIRSA 4020 (ISS.CBB.037 revOO) - Cromatografia ionica

* Solfati 28 mg/l
APAT ÌRSA 4020 (ISS.CBB.037 revOO) - Cromatografìa ionica

-Concentrazione ioni idrogeno (pH) 7.4 pH
ISS.BCA.023 revOO - Metodo potenziometrico

* Conduttività a 20°C 448 uS/cm
ÌSS.BDA.022 rev.OO

* Residuo secco a 180"C (calcolato sulla conduttività) 314 mg/l

* Durezza 26.9 °F
ÌSS.BEC.031 revOO - Metodo titrimetrico all'EDTA

PROVE MICROBIOLOGICHE

Nome prova Risultato Unità di misura
Metodo

Enterococchi intestinalt 0 ufcY100ml
UNI EN ISO 7899-2:2003

Escherichia coli 0 ufc/100ml
UNI EN ISO 9308- 1:2002

* prova non accreditata

Limiti

0.50

250

50

0.50

250

6.5-9.5

2500

Limiti

0

0

Limiti di riferimento: D. Lgs. 2 febbraio 2001 , n. 31 . "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al
consumo umano"
Commento: ,—...,. — .... _ ._*,„*

litiJL;,. . — FJP E RAPPORTO DI PROVA — fìt> 1
„ , IL RESPONSABILE DEL LS.P.

r C B i 0 1 1 Doti. ssa/Dantela Mendogni

~-^^^S^^2 / ^
il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente all'aliquota sottoposta a prova. Non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del Laboratorio di
Sanità Pubblica delt'ASL della Provincia i Bergamo.
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UNI EN ISO 9001

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

LABORATORIO DI SANITÀ PUBBLICA
Sistema Gestione Qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Laboratorio riconosciuto da ISS ORL NR 0074
Responsabile: Dr.ssa Daniela Mendogni

Bergamo - Via Borgo Palazzo, 130 - tei. 035/2270.658-660 fax. 035/2270.661

RAPPORTO DI PROVA 11LA00264 del 05/02/2011

Committente: Ufficio di Sanità Pubblica - Bergamo

Matrice/descrizione campione: acqua destinata al consumo umano

Data di accettazione: 03/02/2011

Responsabile del prelievo: Altri Operatore: Cattaneo Lorenzo

Verbale di campionamento nù: 2/C effettuato in data 03/02/2011
Luogo di campionamento: RE016232XR0006 - Verdellino - Distributore ERG
Comune VERDELLINO provincia di BERGAMO

PROVE CHIMICHE

Ufficio di: Bergamo

Nome prova
Metodo

* Cloro attivo libero
APATIRSA 4080 (ISS.BHD.033 revOO) • Metodo colorimetrico alta
N, N-dìetil-p'fenilendìammina (DPD)

'Ammonio
APA T IRSA 4030/A2 - Metodo spettrofotometrico con reattivo di
Nessler

* Cloruri
APATIRSA 4020 (ISS.CBB.037 revOO) - Cromatografia ionica

* Nitrati (come N03)
APAT IRSA 4020 (ISS.CBB.037 revOO) - Cromatografia ionica

* Nitriti (come NO2)
APAT IRSA 4020 (ISS.CBB.037 revOO) - Cromatografia ionica

* Solfati
APATIRSA 4020 (ISS.CBB.037 revOO) - Cromatografia ionica

* Concentrazione ioni idrogeno (pH)
ÌSS.BCA.023 revOO - Metodo potenziometrico

* Conduttività a 20°C
ISS.BDA.022 rev 00

* Residuo secco a 180°C (calcolato sulla conduttività)

* Durezza
ISS.BEC.031 revOO - Metodo tttrimetrico all'EDTA

PROVE MICROBIOLOGICHE

Nome prova
Metodo

Enterococchi intestina!!
UNI EN ISO 7899-2:2003

Escherichia coli
UNI EN ISO 9308-1:2002

Risultato

0.23

<0.2

<5

8

<0.05

24

7.7

334

234

19.5

Risultato

0

0

Unità dì misura Limiti

mg/l

mg/l 0,50

mg/l 250

mg/l 50

mg/l 0.50

mg/l 250

pH 6.5-9.5

[iS/cm 2500

mg/l

c I--

Unità di misura Limiti

ufc/100 mi 0

ufc/100 mi 0

* prova non accreditata

Limiti di riferimento: D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31. "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al
consumo umano"

Commento:

n rrn 9rjT1FINE RJ° 3pORTO Dl PROVA —

Prot.N.H
CAT ...... /..,CL ..... -... FÀSC.

J

/ IL RESPONSABILE DEL L.S.P.
Dott.ssÀ Datitela Mendogni

// presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente all'aliquota sottoposta a prova. Non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scrìtta del Laboratorio di
Sanità Pubblica dell'ASL della Provincia i Bergamo.
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